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BAUTEIL: - GEZEICHNET: -

EBENE: Erdgeschoss GEPRUFT: -

GEWERK: Heizung DATUM: 16.07.2008
PLANUNGSPHASE: GROSSE: 950x700
FIRMA: Zilisch MASS—STAB: 1:200
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PLANBEZEICHNUNG: EINGANGSSTEMPEL:

Grundriss Erdgeschoss
FuRboden-Heizung

PLANSCHLUSSEL: DA_005 -

PLAN NR.: FB-Heizung




